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значає максимальний прогин кожного із двох 
країв ділянки, який пропорційний різниці раді-
усів, розподілених тисків і жорсткостей із су-
міжною ділянкою-опорою. Запропонована фу-
нкція затухання дозволяє розрахувати остаточ-
ний вигин ділянки за прогинами двох країв з 
урахуванням впливу додаткових вигинів сумі-
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Значне місце в структурі паливно-енерге-
тичного комплексу займає клас трубопровідних 
систем енергетики, до якого належать системи 
газо-, нафто-, тепло- і водопостачання [1]. 
Інженерна мережа – найбільш складна під-
система трубопровідних систем енергетики, 
основним призначенням якої є транспортуван-
ня і розподіл між споживачами рідких чи газо-
подібних продуктів. Значне ускладнення струк-
тури інженерної мережі призвело до того, що 
старі методи управління і проектування стали 
неефективними і занадто затратними. Тому по-
стало питання про раціоналізацію методів про-
ектування трубопровідних мереж для  транспо-
ртування і розподілу енергоносіїв, у тому числі 
природного газу.   
За умов становлення  ринкових відносин 
все актуальнішим стає питання економії коштів 
на будівництво та експлуатацію систем газопо-
стачання населених пунктів. 
Мета проектування системи розподілу газу 
полягає у створенні такої мережі, яка здатна 
забезпечити споживачів теплоносієм у необхід-
них кількостях і під заданим тиском. При прое-
ктуванні інженерної мережі необхідно визнача-
ти кількість і місце розташування окремих під-
систем, її структуру, а також режимні парамет-
ри з урахуванням стохастичного характеру спо-
живання газу, динаміки розвитку мережі і на-
дійності системи газопостачання.  
При розробці принципової схеми газопо-
стачання населеного пункту важливим аспек-
том є вирішення питання раціонального розмі-
щення газорозподільних станцій (ГРС). Місце 
розташування ГРС значно впливає на економі-
чність газових мереж високого і середнього  
тиску. 
Свого часу ГипроНИИгаз досліджував пи-
тання оптимізації структури газопровідних сис-
тем і прийшов до висновку, що найбільш еко-
номічний варіант відповідає такому розташу-
ванню  газорозподільних  станцій,  при  якому 
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транспортна характеристика розподільної сис-
теми приймає мінімальне значення [2]. Транс-
портна характеристика системи розподілу газу  
буде мінімальною, якщо найбільшим вузловим 
навантаженням  будуть відповідати найменші 
значення відстаней від ГРС до кожного вузла 
мережі, і  за інших  рівних умов сума відстаней 
від джерела газопостачання до споживачів  бу-
де найменша. На основі виконаних досліджень  
були розроблені такі  рекомендаційні принципи 
вибору місця розташування ГРС: 
– розміщення ГРС з боку найбільших спо-
живачів газу; 
– забезпечення найменшого середнього ра-
діуса дії ГРС. 
Як альтернатива традиційній системі роз-
поділу газу типу “складного дерева”  у  роботі 
[3] пропонується  променева система розташу-
вання газових мереж високого чи середнього 
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тиску, яка живиться від ГРС і постачає газ спо-
живачам зі значними витратами газу. 
Дана робота якраз присвячена подальшому 
розвитку та реалізації викладених у роботі [3] 
ідей  щодо проектування  променевих систем 
розподілу газу в населених пунктах  з оптимі-
зацією місця розташування ГРС та визначення 
необхідних діаметрів газових мереж. Газові ме-
режі променевого типу, на відміну від розгалу-
жених систем, забезпечують значно вищий рі-
вень надійності газопостачання, що дуже акту-
ально при газифікації як населених пунктів, так 
і промислових об'єктів з неперервним виробни-
чим циклом. 
 При проектуванні променевих систем га-
зопостачання виникає питання вибору оптима-
льного місця розташування джерела газопоста-
чання (ГРС)  і визначення оптимальних діамет-
рів труб для кожного променя. Як критерій оп-
тимальності при проектному розрахунку доці-
льно вибрати мінімальне значення капітальних 
вкладень у будівництво системи розподілу газу. 
 Вважаємо, що перелік типорозмірів труб, 
які використовуються для будівництва газових 
мереж високого і середнього тиску відомий. 
Тоді задачу оптимізації геометричних парамет-
рів системи газопостачання променевої струк-
тури можна представити в такій  постановці [4]. 
На площині дана система точок 
   niyxA iii ,,2,1,   з ваговими коефіцієн-
тами   0ii mm . Необхідно знайти таку точ-
ку  000 , yxA , щоб сума зважених відстаней 
від 0A  до iA  була оптимальною, тобто щоб 
виконувалась така умова: 
   















     (1) 
У нашому випадку за вагові коефіцієнти  
im  беруть величини капітальних вкладень при 
відомому типорозмірі труб. Класичні методи 
мінімізації функції тут не можуть бути застосо-
вані, оскільки похідні функції  yxS ,  не ви-
значені у вершинах iA .  
Функція  yxS ,  має такі властивості: 
1) є опуклою функцією, тобто  для будь-
яких  двох точок    2211 ,,, yxyx  і будь-якого  
 10    виконується нерівність  
    










    (2) 
2) мінімум функції  yxS ,  досягається в 
єдиній точці  000 , yxA , причому точка 0A  
належить опуклій оболонці вершин R , тобто  
опуклому багатокутнику, вершини якого зна-
ходяться серед  вершин iA  і який містить всі  
точки  iA ; 
3) якщо точка мінімуму функції не співпа-
дає ні з однією з вершин, то в цій точці вико-
нуються такі умови: 
   




















0, , (3) 
   




















0, , (4) 
де xh  і yh  – компоненти вектора-градієнта 
 yx hhSgrad , , що задає напрямок, в якому 
швидкість зростання функції S  максимальна. 
У вершинах iA  значення xh  і yh  не ви-
значені. Якщо мінімум S  досягається в i ій  
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де    22 jijiij yyxxL   – відстань між 
вершинами iA  і jA . 
Необхідною і достатньою умовою мініму-
му функції в точці  yx,  є справедливість рів-
ностей 
    0,,  yxhyxh yx . 
Розв'язок  задачі у даній постановці мож-
ливий, якщо комбінація типорозмірів труб для 
будівництва газових мереж вибрана з необхід-
ним запасом, тобто дозволяє споруджувати ГРС 
у будь-якій точці території населеного пункту. 
Припустимо, що, крім координат вершин 
променевої системи розподілу газу, відомі ви-
трати газу у кожному газопроводі iQ  і різниця  
квадратів початкового і кінцевого тисків газу 
22
0 iPP   на ділянках між ГРС та кожним спо-
живачем.  
На відміну від магістральних газопроводів  
гідравлічні розрахунки газових мереж населе-
них пунктів мають деякі особливості, які вра-
ховані у методиці розрахунку, що пропонується 
нижче. Зокрема, у вітчизняній практиці газопо-
стачання витрати газу в газових мережах при-
йнято обчислювати в об’ємних одиницях, зве-
дених до нормальних фізичних умов (до темпе-
ратури газу 273 К і тиску 101325 Па).  
Рівняння руху газу на ділянці газових ме-
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де: Q  – витрата газу на ділянці газопроводу за 
нормальних умов; 
nk  – числовий коефіцієнт, значення якого 
залежить від вибору одиниць  вимірювання, у 
системі  SI  035850,kn  ; 
D  – внутрішній діаметр газопроводу; 
iPP ,0  – абсолютні тиски газу на початку і 
в кінці трубопроводу; 
  – коефіцієнт гідравлічного опору в тру-
бопроводі;  
z  – коефіцієнт стисливості газу; 
  – відносна густина газу; 
T  – середнє значення абсолютної темпера-
тури газу; 
L  – довжина ділянки газопроводу. 
З основного рівняння руху газу  довжину 
i -го  променя можна виразити через його діа-













 .        (7) 
Середній на ділянці газопроводу коефіці-
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де 
icpP  –  середнє значення тиску газу на ді-





















.             (9) 
Коефіцієнт гідравлічного опору у формулі 
(7) може бути обчислений за однією із напівем-
піричних формул, які рекомендуються газовою 
динамікою для зони змішаного тертя і квадра-
тичної зони турбулентного режиму, в яких пра-
цюють газові мережі середнього і високого ти-
ску. Прикладом такої математичної моделі є 















 ,          (10) 
де: ek  – абсолютна еквівалентна шорсткість 
внутрішньої поверхні труби; 
iRe  – число Рейнольдса на ділянці газових 







,Re 64561 ,                 (11) 
де   – динамічна в'язкість газу за умов пере-
помпування. 
Зупинимось на деяких властивостях функ-
ції мети S . Перш за все, функція S  залежить 
не від внутрішнього діаметра труби, а від її ти-
порозміру   , тобто від діаметра, товщини сті-
нки, марки сталі тощо. Функція мети S  зале-
жить неперервно лише від довжини ділянки іL . 
Попередня оцінка вимог до міцнісних і проти-
корозійних властивостей труб дає змогу виді-
лити для даного проекту допустимий сортамент 
C , тобто визначити товщину стінки і марку 
сталі для труб кожного зі стандартних діамет-
рів. У межах цього сортаменту функція iS  (ка-
піталовкладення в i ий промінь) є кусково-
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Тут kmmm ,,, 10   – питомі капіталовкладення, 
а ikii lll ,...,., 10  – максимальні допустимі від-
стані від вершини iA  до центрального пункту 
при використанні для гоi   променя труб з ти-
порозмірами k ,,, 10  . Межі irl  визнача-














8 )(10852,12 ,        (13) 
де rD  – внутрішній діаметр труби типорозмі-
ру r . 
Якщо для i го променя вибрана труба ти-
порозміру r , то центральний пункт повинен 
знаходитися в кільці ir , що визначений нері-
вностями 
    iriiir lyyxxl  22 .    (14) 
Якщо типорозміри труб вибрані для всіх 
променів, то загальна частина tR  кілець ir  
( ni ,,2,1  ), що належить оболонці R , є зо-
ною можливого розташування джерела жив-
лення. Таким чином, ми хочемо визначити не 
найкращу точку, а найкращий район (коло ра-
діуса  ) розміщення ГРС. 
Розглянемо алгоритм пошуку оптимально-
го варіанта розміщення джерела живлення 
променевої системи газопостачання. 
Будуємо опуклу оболонку вершин,  пере-
бираючи послідовно типорозміри труб   із со-
ртаменту C , знаходимо радіуси границь 
ikii lll ,...,., 10 . Таблиці результатів ( irr l, ) ви-
водимо на друк. Оператор наносить відповідні 
кола на креслення і позначає першу вихідну 
точку     000 , yxX  для подальшого пошуку 
розв'язку. 
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Визначення  вихідної точки визначає об-
ласть tR  і вихідну комбінацію вагових коефі-
цієнтів 0im  ( ni ,,2,1  ). Всередині області по-
чинаємо опускання з початковим кроком  0 . 
Після кожного кроку обчислень проводимо 
перевірку виконання нерівностей 










  (15) 
Якщо умова виконується, перериваємо 
пошук, друкуємо одержані значення 
        1111 ,,,  kkkk yxSyx  і таблицю 
 riL ,  довжин променів і типорозмірів труб, 
після чого шукаємо значення функції  yxS ,   
в колі з центром у точці     11 ,  kk yx .  
Далі оператор оцінює рішення і продовжує 
процес, задаючи нову вихідну точку і нову  
область tR . 
Якщо умова (15) не виконана, продовжує-
мо обчислення за наведеним вище алгоритмом. 
Запропонована обчислювальна процедура є 
напівавтоматичною. Велика роль тут відведена 
оператору, який оцінює одержані результати 
пошуку і визначає напрямок наступних спроб. 
Такий спосіб дає змогу враховувати багато де-
талей, які важко наперед передбачити: обстано-
вку на місцевості, неможливість чи навпаки 
переваги розміщення джерела живлення у пев-
ній точці місцевості тощо. Одна із можливостей 
повністю автоматизувати алгоритм передбачає 
випадковий вибір вихідних точок. При цьому, 
однак, втрачаються переваги безпосереднього 
графічного представлення результатів, а еко-
номія машинного часу навряд чи виявиться 
значною через необхідність запам’ятовувати і 
аналізувати всі отримані проміжні результати. 
Розвиток засобів обчислювальної техніки і 
геоінформаційних систем сприяють впровад-
женню безпаперових інформаційно-аналітичних 
технологій у сфері створення бази даних про 
геометричну структуру, умови прокладання та  
технічний стан трубопроводів. Прив’язка тру-
бопроводів до географічних координат забезпе-
чує широкі можливості для спостережень, а 
також для аналізу і вибору оптимальних режи-
мів експлуатації систем газопостачання населе-
них пунктів. 
 Запропонована нами математико-економі-
чна модель оптимізації геометричних парамет-
рів системи розподілу газу променевої структу-
ри дає змогу дослідити адекватність різних ма-
тематичних моделей для визначення коефіцієн-
та гідравлічного опору у газових мережах висо-
кого і середнього тиску. Окрім формули Альт-
шуля (10), яка наведена вище, дослідження 
проведені для таких моделей:  













ke ,             (15) 
де 1ek  – коефіцієнт математичної моделі, що 
враховує шорсткість внутрішньої поверхні 



















.           (16) 
Базою для порівняння виберемо універса-
льну модель Колбрука, яка у світовій практиці 
широко застосовується при гідравлічних розра-
хунках трубопроводів різного призначення.  
Описаний вище алгоритм реалізований на-
ми у програмному забезпеченні. Апробація 
розроблених обчислювального алгоритму і 
програмного забезпечення здійснена шляхом  
оптимізації місця розташування ГРС і знахо-
дження оптимальних діаметрів газопроводів 
високого тиску для живлення трьох спожива-
чів, координати розміщення яких на території 
населеного пункту такі (км): А1(17;12,8); 
А2(10;-1); А3(-2;7,5). Витрати газу для спожива-
чів (м3/год): Q1=11670; Q2=47080; Q3=86670. 
Абсолютний тиск газу на виході ГРС 2,1oP  
МПа, мінімальний тиск газу на вході спожива-
чів   3,0iP  МПа ( 3,2,1i ). Середня темпера-
тура газу в газових  мережах становить 10оС, 






Питомі витрати,  
тис. грн/км 
127x4 0,119 26,8 
152x4,5 0,143 31,9 
219x6 0,207 45,5 
273x6 0,261 52,6 
325x6 0,313 57,2 
377x6 0,365 64,4 
426x6 0,414 81,2 
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абсолютна еквівалентна шорсткість внутрі-
шньої поверхні труб 01,0ek  см.  
Для спорудження газових мереж високого і 
середнього тиску виділений сортамент стале-
вих труб, наведений в таблиці 1. 
Результати оптимізації геометричних па-
раметрів системи розподілу газу променевої 
структури наведено в таблиці 2 і зображено на 
рисунку 1. Знайдено оптимальне місце розта-
шування ГРС, оптимальні довжини і внутрішні 
діаметри променів – газопроводів високого ти-
ску, які подають газ трьом споживачам.  
Аналіз даних таблиці 2 свідчить, що при ви-
користанні двох вибраних математичних моде-
лей для коефіцієнта гідравлічного опору – фор-
мули Колбрука та формули Альтшуля – резуль-
тати оптимізації параметрів системи розподілу 
газу однакові. При цьому результати визначен-
ня тиску газу на вході споживачів незначно  
залежать від вибору формули  для  коефіцієнта 
гідравлічного опору. При використанні під час 
проведення оптимізаційних розрахунків фор-
мули ВНИИгазу одержано суттєво відмінні ре-
зультати  оптимальних параметрів системи роз- 




Таблиця  2 — Результати оптимізації параметрів системи розподілу газу  
променевої структури 
Результати розрахунків з використанням формул 
Параметр 
Колбрука Альтшуля ВНИИГазу 
Координата місця розта-
шування ГРС на території  
населеного пункту  
(5,5; 5) (5,5; 5) (4; 6) 
Довжина газопроводу, км:   
до першого споживача 1L  13,90 14,67 
до другого споживача 2L  7,50 9,22 
до третього споживача 3L  7,91 6,18 
Діаметри газопроводів, мм:   
до першого споживача 1d  273×6 
до другого споживача 2d  377×6 
до третього споживача 3d  426×6 
Коефіцієнт гідравлічного  
опору у газопроводі:  
   
до першого споживача 1  0,028166 0,027476 0,025383 
до другого споживача 2  0,025561 0,025215 0,023692 
до третього споживача 3  0,024673 0,024419 0,023090 
Абсолютний тиск газу   
на вході, МПа 
   
першого споживача 1P  0,968 0,973 0,979 
другого споживача 2P  0,844 0,850 0,786 
третього споживача 3P  0,379 0,395 0,692 
Капітальні витрати у  





Рисунок 1 — Графічна ілюстрація результатів  оптимізації параметрів  
системи розподілу газу променевої структури 




поділу газу. Це свідчить про те, що вибір адек-
ватної моделі для коефіцієнта гідравлічного 
опору в газових мережах має теоретичне і прак-
тичне значення. Як показали наші дослідження, 
для умов перепомпування газу в газових мере-
жах високого і середнього тиску в широкому 
діапазоні чисел Рейнольдса формули Колбрука 
та Альтшуля дають практично однакові резуль-
тати (відносна різниця  результатів розрахунку 
коефіцієнта гідравлічного опору не перевищує 
3%). У той же час відносна різниця  результатів 
розрахунків коефіцієнта гідравлічного опору за 
формулами Колбрука і ВНИИгазу досягає  
10-15 %, що помітно впливає на результати оп-
тимізації параметрів системи розподілу газу. 
Тому в обчислювальних  алгоритмах гідравліч-
них режимів роботи газових мереж середнього і 
високого тиску доцільно використовувати уні-
версальну формулу Колбрука або практично 
рівноцінну за точністю формулу Альтшуля.  
Розроблені нами обчислювальний алго-
ритм та програмне забезпечення мають широку 
сферу застосування дають можливість викону-
вати оптимізацію параметрів системи розподілу 
газу променевої структури за критерієм мініма-
льних капітальних вкладень при проектуванні 
чи реконструкції системи газопостачання насе-




В умовах Дніпрово-Донецької западини та 
Більче-Волицької зони Передкарпатського про-
гину геологічні розрізи візейських, турнейських 
і міоценових відкладів характеризуються бага-
тофазовим літологічним складом, зумовленим 
наявністю в скелеті породи та глинистому це-
менті таких мінералів як мусковіт, серицит, іл-
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лейкоксени, турмалін та інші. Для даного типу 
колекторів інформативність геофізичних методів 
досліджень, які традиційно використовуються, 
недостатня. Методики виділення та визначення 
колекторських властивостей порід-колекторів 
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Сложность литологического состава пород-
коллекторов визейских, турнейских и миоценовых 
отложений Днепрово-Донецкой впадины и Бильче-
Волицкой зоны Предкарпатского прогиба обуслав-
ливает низкую информативность электрических 
методов исследований скважин. С целью повыше-
ния информативности данных методов следует 
изучить влияние минералогического состава скеле-
та породы и глинистого материала, а также влия-
ние минерализации пластовых вод и буровых рас-
творов на их электрические параметры. В данной 
статье рассматриваются взаимосвязи вышеприве-
дённых геологических факторов и соответствую-
щих им электрических параметров. 
 Complexity of litological composition of rocks of 
Vizey, Turney and Miocene deposits of Dneper-Donetsk 
depression and Bilche-Volitskiy area of the Subcarpa-
tian depression leads to lack of informing capacity of 
electric methods of hole exploration. In order to in-
crease the informing capacity of those methods it is 
necessary to study the influence of mineralogical com-
position of rock skeleton and clay material, and also the 
influence of mineralization of underground waters and 
drilling muds. The given article deals with the influence 
of the above-mentioned factors on electric characteris-
tics and parameters of rocks. 
 
